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Circuito Descrição Esquema
100 40

Iluminação (W)
100 120 195 530 600 2800

Tomadas (W) Pot. total.
(W)

Fases Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

Pot. - T
(W)

Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Iluminação Área Vendas F+N 20 800 S 800 1.5 10.0
2 Iluminação Circulação F+N 2 24 1160 T 1160 2.5 10.0
3 Iluminação Sala Multiuso F+N 14 560 S 560 2.5 10.0
4 Tomadas Área Vendas F+N+T 22 2200 T 2200 2.5 16.0
5 Tomadas Área Vendas F+N+T 3 585 S 585 2.5 10.0
6 Tomadas A/Serviço F+N+T 4 1 930 S 930 2.5 10.0
7 Tomadas Circulação F+N+T 10 1000 S 1000 2.5 10.0
8 Tomadas Sala Multiuso F+N+T 11 1100 T 1100 2.5 10.0
9 Tomadas Copa F+N+T 1 1 2 1420 R 1420 2.5 10.0

10 Split Sala Multiuso F+N+T 1 2800 R 2800 4 16.0
11 Split Sala Multiuso F+N+T 1 2800 R 2800 4 16.0

TOTAL 2 58 48 1 3 1 2 2 15355 R+S+T 7020 3875 4460 10 50.0

Entrada de serviço aérea

a Interruptor paralelo 1 tecla - 1,00m do piso

b
b

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,00m do piso

d Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso

h
h

Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso

2x18

10

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

9
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,00m do piso

8 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,40 m do piso

4

2PT
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A no piso

ARC21000

2800
10 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Lâmpada led. 10W - Teto

Luminária p/ lâmp. led. tubular - sobrepor

10

50 A

10 A

1.5

(800 W)
S

1 (Iluminação Expo)

10 A

2.5

(1160 W)
T

2 (Iluminação Circul.)

10 A

2.5

(560 W)
S

3 (Iluminação Sala Mult.)

16 A

2.5

(2200 W)
T

4 (Tomadas Expo)

10 A

2.5

(585 W)
S

5 (Tomadas Expo Freeser)

10 A

2.5

(930 W)
S

6 (Tomadas A/Serviço)

10 A

2.5

(1000 W)
S

7 (Tomadas Circul.)

10 A

2.5

(1100 W)
T

8 (Tomadas Sala Mult.)

10 A

2.5

(1420 W)
R

9 (Tomadas Copa)

16 A

4

(2800 W)
R

10 (Split Sala Mult.)

16 A

4

(2800 W)
R

11 (Split Sala Mult.)

QD1
(15355 W)

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Conteúdo:

Projeto:

Desenho: Data: Escala:

Prancha:

Assinatura Responsável Técnico

ANDRÉ INDICADA(S)

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Área Total:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

PROJETO ELÉTRICO

JULHO / 2018

TRAVESSA LUIZ SALVADOR

PROJETO CASA DO PRODUTOR

01/03
ELE

PLANTA BAIXA PAVTO. INFERIOR

DETALHES CONSTRUTIVOS

630,77 m²

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO INFERIOR
Escala 1 : 50

QUADRO DE CARGAS PAVTO. TÉRREO

LEGENDA

DIAGRAMA UNIFILAR PAVTO. TÉRREO

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL- CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0


