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MEDIÇÃO EM PAREDE, MURO OU MURETA - ENTRADA DE ENERGIA

VIA PÚBLICA
PASSEIO

LEGENDA

01 - Fundo da caixa de passagem c/ camada de brita;
02 - Eletroduto de PVC, duto corrugado PEAD em envelopee de concreto ou
aço-carbono zincado por imersão a quente;
03 - Envelope de concreto c/ espessura mín. de 5cm (PVC e PEAD);
04 - Placa de identificação do n° da unidade consumidora (em alto relevo);
05 - Bucha e arruela de alumínio ou flange;
06 - Ramal de entrada - condutor rígido ou encordamento classe 2
07 - Eletroduto zincado a quente NMR 5597/5598 até dentro da caixa de passagem
08 - Haste de aterramento;
09 - Fita de alumínio ou aço inoxidável;
10 - Caixa p/ medidor;
11 - Caixa de passagem subterrânea;
12 - Eletroduto de PVC;
13 - Condutor de aterramento;
14 - Terminal mecâmico - aterramento do eletroduto;
15 - Tampa de ferro fundido padrão Celesc;
16 - Conector de aterramento.

N: Azul claro
F1: Preto
F2: Branco ou Cinza
F3: Vermelho
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DEFINIÇÕES:

Ponto de entrada

Ramal de entrada

Ramal de carga

Aterramento do eletroduto
aço-carbono c/ fio

 # 10mm²

Deixar sobra mín. de 1.00m
em cada condutor.

.3
0

02 15

08

11

08
01

Limite da
via pública

10

B
CAo centro de distribuição

03

01

02

02

10

50 A

10 A

1.5

(1040 W)
S

1 (Iluminação Sala 1- 2)

10 A

2.5

(800 W)
T

2 (Iluminação Sala 3 - 4)

10 A

2.5

(620 W)
T

3 (Ilumnação Sala 5 - 6)

10 A

2.5

(560 W)
S

4 (Iluminação Circul.)

10 A

2.5

(1100 W)
T

5 (Tomadas Sala  1)

10 A

2.5

(1200 W)
S

6 (Tomadas Sala 2)

10 A

2.5

(1500 W)
T

7 (Tomadas Sala 3 - 4)

10 A

2.5

(1200 W)
S

8 (Tomadas Sala 5 - 6)

10 A

2.5

(600 W)
T

9 (Elevador)

16 A

4

(2800 W)
S

10 (Split Sala 1)

16 A

4

(2800 W)
R

11 (Split Sala 1)

16 A

4

(2800 W)
R

12 (Split Sala 2)

16 A

4

(2800 W)
R

13 (Split Sala 2)

10 A

2.5

(1400 W)
T

14 (Split Sala 3)

10 A

2.5

(1400 W)
T

15 (Split Sala 4)

10 A

2.5

(1400 W)
R

16 (Split Sala 5)

16 A

4

(2800 W)
R

17 (Split Sala 6)

QD2 (Superior)
(26820 W)

10

50 A

10 A

1.5

(800 W)
S

1 (Iluminação Expo)

10 A

2.5

(1160 W)
T

2 (Iluminação Circul.)

10 A

2.5

(560 W)
S

3 (Iluminação Sala Mult.)

16 A

2.5

(2200 W)
T

4 (Tomadas Expo)

10 A

2.5

(585 W)
S

5 (Tomadas Expo Freeser)

10 A

2.5

(930 W)
S

6 (Tomadas A/Serviço)

10 A

2.5

(1000 W)
S

7 (Tomadas Circul.)

10 A

2.5

(1100 W)
T

8 (Tomadas Sala Mult.)

10 A

2.5

(1420 W)
R

9 (Tomadas Copa)

16 A

4

(2800 W)
R

10 (Split Sala Mult.)

16 A

4

(2800 W)
R

11 (Split Sala Mult.)

QD1 (Térreo)
(15355 W)

AL1

DPS
275 V - 80 KA

(44882 W)

QM1

50 A

50 A

80 A

16

Quadro de Demanda (AL1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 17.52 100.00 17.52

TOTAL 32.50
29.97 50.00 14.98

Quadro de Cargas (AL1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

de inst. (V) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)

QD1 Pavimento Térreo 3F+N+T B1 380/220 V 15355 R+S+T 7020 3875 4460 10 50

QD2 Pavimento Superior 3F+N+T B1 380/220 V 26820 R+S+T 12600 6800 7420 10 50

TOTAL 42175 R+S+T 19620 10675 11880 16 80
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MATRICULA nº 8.222

PREFEITURA

TRAVESSA              LUIZ                SALVADOR

MURETA PARA ENTRADA

DE ENERGIA ELÉTRICAPOSTE DE ENERGIA

ELÉTRICA

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Obra:

Referência:

Local da Obra:

Conteúdo:

Projeto:

Desenho: Data: Escala:

Prancha:

Assinatura Responsável Técnico

ANDRÉ INDICADA(S)

Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Área Total:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

PROJETO ELÉTRICO

JULHO / 2018

TRAVESSA LUIZ SALVADOR

PROJETO CASA DO PRODUTOR

03/03
ELE

DETALHES CONSTRUTIVOS

630,77 m²

PLANTA DE LOCAÇÃO
1 : 500Escala

PLANTA DE LOCAÇÃO

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL- CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0


